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Примечание.

1. Монтаж вести в соот вет ст вии со СП 484 .1311500 .2020 .
2. В данном проекте выбраны извещатели пожарные пламени
сС пект рон-601», извещатели пожарные дымовые ИП 2 1 2 -1 4 1  и 
извещатели пожарные ручные электроконтактные ИПР 5 1 3 -1 0 .
3. Характеристики размещения точечных дымовых извещателей:
-  радиус зоны контроля -  6,4м;
-  минимальное расст ояние до выступающих на 0,25м и менее от 
перекрытия строительных конструкций или инженерного  
оборудования должно составлять не менее двух высот этих  
строительных конструкций или оборудования.
4. ШС выполнить кабелем КПСЭнг(А)-!Г̂ $  1x2x0,5 и 
КПСЭнг(А)-ГК1.5 1x2x0,2 в электротехническом кабель-канале  и в 
го<ррошланге.
5. Трассы, приведенные на плане, показаны условно. Способ 
прокладки и геометрия кабельных т расс ут очняет ся при 
монтаже.
6. Оконечные элементы уст ановит ь в конечном элементе шлейсра.
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Автоматный цех корп. 5  по пр.И.Яковлева, 5  г.Чебоксары, 11-я 
площадка АО «ЧЭАЗ»
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